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o Enfriamiento evaporativo

Comprende a partir de las franjas que están desde los 28ºC hasta los 40ºC, inversamente

proporcional, con una humedad relativa de 10%. (figura 15)

Figura 15. Enfriamiento evaporativo. Fuente: Archivo .epw de Climate Consultant 6.0.

Se trata de disminuir la temperatura exterior por medio del calor absorbido al pasar por la

evaporación del agua o de algún otro fluido, y también, el aumento de la humedad relativa.

o Ventilación natural o forzada

Es considerada necesaria a partir de los 28ºC a los 32ºC, debiéndose combinar con los demás

requerimientos correspondientes . (figura 16)

Figura 16. Ventilación natural o forzada. Fuente: Archivo .epw de Climate Consultant 6.0.

Mediante la ventilación se consigue una renovación de aire interior, eliminando el aire viciado o

con un exceso de vapor de agua, incidiendo hacia el espacio interior, a la vez que se mejora la

sensación térmica. La ventilación natural beneficia en temporadas de elevadas temperaturas,

y cuando la humedad relativa se encuentra superior al 20%. La ventilación forzada es por

medio de sistemas generadores del movimiento del aire y sistemas de tratamiento del aire a

introducir, aunque uno de los factores determinantes de su eficacia es la velocidad del aire.
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2.6 Criterios de uso de las estrategias bioclimáticas

La relación de las estrategias de diseño y las condiciones del clima existentes, se encuentran

en la Carta Psicrométrica; a partir de los requerimientos, se proponen los criterios del uso de

cada estrategia.

o Ganancias internas

Si el edificio tiene un uso continuo, puede tener un buen aprovechamiento de estas fuentes de

calor, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

-Se deben evitar pérdidas de calor obtenido, por ejemplo, mediante un correcto aislamiento en

el sistema constructivo.

-Se pueden utilizar elementos constructivos de gran masa térmica en el interior de la

edificación para acumular el calor obtenido.

Figura 17. Ganancias internas. Fuente: Elaboración propia.

o Ganancia solar pasiva directa

o Calentamiento

Se trata del aprovechamiento de la radiación que penetra directamente a través de los huecos

(ventanas) de la fachada y (tragaluz) de la cubierta.

Características de los huecos

Orientación. La mejor orientación es el sur, ya que recibe la mayor cantidad de radiación.

Las orientaciones este y oeste con similares características, son menos efectivas, ya que el

sol en cada orientación solo se encuentra en el orto y en el ocaso.

Dimensiones. La forma y el tamaño del hueco van en función de la cantidad de calor necesario

para el espacio interior; a mayor tamaño, mayores serán las ganancias de calor, debiendo

evitarse los riesgos de sobrecalentamiento. En este aspecto también influyen otros factores

como el uso del espacio y la iluminación natural.

Figura 18. Ganancia solar por a través de vanos. Fuente: Elaboración propia.
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Otra manera de obtener ganancia de calor, es por medio de la envolvente térmica, que son los

elementos como muros y techos que conforma un edificio.

La acumulación se realiza en la masa de los materiales de la envolvente térmica, y es por el

efecto de la radiación que incide en los muros o techos, y el calor se transfiere.

La cantidad de radiación captada varía según las propiedades termofísicas de los materiales

(densidad, calor específico y conductividad térmica), número de capas en el sistema

constructivo y su espesor, absortancia, y orientación de los muros.

Figura 19. Ganancias solar a través de masa. Fuente: Elaboración propia.

o Protección solar

Los sistemas pueden estar ubicados en el exterior del hueco o en el interior.

La protección puede darse en los huecos, limitando la cantidad de radiación que los atraviesa

o también pueden estar protegiendo los cerramientos.

Existen elementos horizontales, como:

Alero/ volado o voladizo

Pórtico

Repisa

Persiana

Faldón

Pantalla

Pérgola

Toldo

Techo escudo

Figura 20. Protección solar con elementos horizontales. Fuente: Elaboración propia.

Elementos verticales, como:

Partesol

Persiana vertical

Muro doble

Figura 21. Protección solar con elementos verticales. Fuente: Elaboración propia.
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Combinación vertical + horizonal:

Marco

Celosía

Remetimiento de ventanas

Cambio de orientación de las ventanas

Uso de vegetación

Nuevos acristalamientos.

Figura 22. Protección solar con elementos verticale y horizontales. Fuente: Elaboración propia.

o Enfriamiento evaporativo

Este sistema se puede clasificar según su técnica, en activos o pasivos, dependiendo de que

sea necesario la utilización, o no, de fuentes de energía convencional para su funcionamiento.

También, y en función del momento de la actuación respecto a la posición del aire a introducir

en el interior del recinto, se podrían clasificar en directos o indirectos.

Pasivos directos

Su funcionamiento actúa directamente sobre el aire a introducir en el interior del edificio,

enfriando por evaporación al pasar a través de:

Vegetación. Proceso de evapotraspiración.

Figura 23. Enfriamiento evaporativo a través de la vegetación. Fuente: Elaboración propia.

Agua. Presente en espacios adjuntos a los vanos o en el mismo interior.

Patios cerrados con fuentes o estanques.

Figura 24. Enfriamiento evaporativo a través de un cuerpo de agua. Fuente: Elaboración propia.
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o Ventilación natural o forzada

El movimiento del aire en el interior se puede producir por medio de alguno de los siguientes

métodos:

Ventilación cruzada

Efecto chimenea

Cámara o chimenea solar

Torre de viento

Figura 25. Tipos de ventilación natural. Fuente: Elaboración propia.

El diseño del propio edificio, así como la disposición del entorno, son un factor para las

corrientes de aire por medio de diferencial de presión, así como la dirección que el viento

puede tomar. La ventilación forzada se realiza mediante un ventilador que impulse el aire del

exterior hacia el interior o por un extractor activo que extraiga el aire del interior.

Figura 26. Ventilación forzada a través de un ventilador. Fuente: Elaboración propia.
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El terreno donde se encuentra el proyecto , cuenta con una superficie total de 1257 m2, de los

cuales, 364 m2 están en uso. Está ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón, esquina con la

calle Josefa Ortíz de Domínguez y calle 20 de Noviembre. (figura 27)

Figura 27. Mapa de localización de la Clinica DIF. Fuente: Elaboración propia.

3.1 Estado Actual

En el terreno actualmente se encuentra la Clínica DIF materno infantil, ocupando una

superficie de 364 m2 del terreno, y siendo 591 m2 de construcción. La clínica se construyó por

etapas por la demanda de sevicios ocasionado por el crecimiento de la población, por lo que

no se planteo el diseño de los espacios, y esto ha ocasionado problemas de funcionamiento y

de accesibilidad de los espacios dentro de la misma Clínica.

El crecimiento de la población, provoca un indice alto de demanda para el servicio de salud,

puesto que los espacios existentes ya no cubren con la demanda de servicios, a su vez, los

espacios son de dimensiones mínimas.

Figura 28. Fotografías del estado actual de la Clínica DIF. Fuente: Elaboración propia.

Figura 29.  Fotografías al interior de la Clínica DIF. Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 30, se explica la distribución de los espacios dentro del terreno. Observamos en

color azul los edificios existentes dónde se ecuentran los servicios de salud, así como consulta

externa, hospitalización, urgencias, y cada uno de los servicios aunados a ellos.

En color naranja, son los edificios existentes de servicios, como la lavandería, desechos

sólidos, así como una caseta de vigilancia.

Las franjas en color verde son las bardas de colindancia existentes.

El acceso a la clínica es atraves de la rampa (color rosa) que cruza el sentido más largo del

terreno o atraves de las escalinatas (color amarillo) que se encuentran adyacentes a los

edificios de servicios.

Figura 30.  Distribución de espacios existentes en el terreno. Fuente: Elaboración propia.

La distribución de espacios en la Clínica DIF, se encuentra con una problemática,

primeramente no se encuentra una comunicación entre espacios, en este caso, (figura 31) se

encuentra la zona auxiliar de tratamiento separada entre espacios de servicios, por lo que no

es seguro respecto a su accesibilidad. En segunda, el espacio de pasillos y espacios se

encuentran inferior a las medidas mínimas que indican en el programa SEDESOL, y esto hace

que también sea un problema de comunicación y accesibilidad a cada uno de los espacios.

Figura 31. Distribución de espacios existentes en planta baja. Fuente: Elaboración propia.
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En la planta baja, cómo se observa en la figura 31, encontramos que el acceso principal a la

clínica nos lleva a la sala de espera, que es muy pequeña para el número de personas que

pueden encontrarse en este espacio.

Se encuentra urgencias al extremo de quirófano, por lo que deben cruzar la clínica para poder

llevar la camilla, y esto lo hace inaccesible y sin comunicación de un espacio a otro.

En color azul, tenemos consulta externa, que se encuentra fuera de la clinica, ya que por la

problemática de la demanda de servicios de salud, se necesitó construir en el propio terreno

más consultorios.

Cerca de la sala de espera, se encuentran las escaleras, que nos comunican a la planta alta,

llegando a zona de consultorios. A su vez, también se encuentra una rampa que se comunica

con urgencias y hospitalización, pero para poder subir, se debe recorrer toda la rampa en

planta baja, hasta llegar a espaldas de recuperación y poder subir hasta hospitalización.

La comunicación de espacios en planta baja, es atraves de un largo pasillo de casi 20 m, y los

espacios que deben estar en comunicación de acuerdo a su categoria, no se encuentran. Los

espacios son mínimos, por lo que no cumplen con la función que corresponde.

En la planta alta, como se observa en la figura 32, encontramos dos áreas principales, que son

consulta externa, y hospitalización. En esta planta, la circulación es más amplia, y

encontramos pequeños vestíbulos que nos comunican con los demás espacios, así como una

sala de espera, que tiene una función de vestíbulo entre colsultorios y área de gobierno donde

se encuentra la direccion, asi como un área auciliar de diagnóstico (laboratorio).

Figura 32. Distribución de espacios existentes en planta alta. Fuente: Elaboración propia.
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3.2 Programa Arquitectónico

Observando la problemática de la falta de servicios en la Clínica, se realiza una propuesta de

espacios arquitectónicos, basado en el programa de SEDESOL (Anexo 1), dónde indica qué

espacios se necesitan para una Clínica-Hospital, y los m2 que se requieren por espacio.

Tomando en cuenta el programa de SEDESOL, se realizó una comparativa de los espacios

existentes y los propuestos (Anexo 2), lo que nos da como resultado que en el programa

SEDESOL nos pide 1500 m2, donde incluyen los servicios de salud, estacionamiento y áreas

verdes. Obteniendo este valor, si ya existentes hay 591 m2, requeriamos aumentar 909 m2.

El análisis de espacios dio como resultado que se requería de una remodelación para el

espacio existente, y una ampliación, para poder cumplir con el programa indicado en

SEDESOL.

3.3 Distribución de espacios

A partir de la propuesta del programa arquitectónico, y del análisis de espacios, se realiza una

propuesta de remodelación y ampliación en la Clínica, que nos lleva a tomar decisiones

respecto a las dimensiones y comunicación de cada una de las áreas y espacios que se

requerian.

Como se observa en la figura 33, en color azul se encuentra el edificio existente remodelado,

en el edificio (color azul) con el número 2, solo se encontraba construido hasta planta baja, por

lo que se construyo también la planta alta, esta siendo parte de la ampliación (color amarillo).

En color gris, se encuentra el tratamiento de las áreas exteriores, esto quiere decir, que se

realizo una propuesta de estacionamiento con 12 cajones, rampa en vez de escalinata que

accede al edificio de ampliación y un ára verde siendo parte del mismo proyecto. Figura 33. Distribución de espacios existentes en el terreno. Fuente: Elaboración propia.
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Dentro del edificio existente, se realizó la remodelación de acuerdo a lo propuesto en el

programa arquitectónico. De acuerdo al análisis realizado, se determino que el edifcio

existente abarcara solo el área de hospitalización y auxiliar de tratamiento, tanto para la planta

baja y planta alta.

En planta baja, (figura 34) se encuentra el área auxiliar de tratamiento, que cuenta con

quirófano, tococirugía, observación y trabajo de parto, la circulación (color rojo) se sigue

respetando como en el proyecto original.

Encontramos servicios (color azul), mínimos, como sanitario y CEYE, y por último,

encontramos la comunicación vertical (color gris) por medio de dos rampas, la rampa que se

encuentra a espaldas de los espacios, se comunica con hospitalización que se ubica en la

planta alta, la segunda rampa, que está al frente de la clínica, es para comunicarse también a

hospitalizción y consulta externa.

El edificio de ampliación, se compone por dos niveles, planta baja y planta alta.

En la planta baja se encuentran las áreas exteriores (color gris) como el estacionamiento y

rampas de acceso. La rampa de acceso con mayor longitud es para que acceda la ambulancia

a urgencias, y la rampa de dimension menor es para el acceso a gobierno (color morado).

A partir del acceso al edifcio, se encuentra una circulación lineal, (flecha color rosa), esta te

conecta con la sala de espera y con el área auxiliar de diagnóstico (color naranja). El área

auxiliar de diagnóstico, se encuentra en el edificio existente, que era parte de consulta externa,

pero se respeto la construcción para darle otro uso espacial.

Figura 34. Distribución de espacios en edificio remodelado y ampliación en planta baja. Fuente: Elaboración 

propia
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En la planta alta, (figura 35) se encuentra el área de hospitalización (color amarillo), que

cuenta con 11 camas y 18 cuneros, cada área cuenta con una central de enfermeras. La

circulación (color rojo) se sigue respetando como en el proyecto original y como en planta

baja, y por último área de servicios, correspondiente a sanitario, cocina y cuarto del residente.

El edificio remodelado, donde se encuentra hospitalización, se conecta por medio de un

puente con consulta externa, que es parte de la ampliación. En la ampliación se encuentra

consulta externa con 5 consultorios generales, consultorio de ginecologia, pediatría,

odontología y psicología.

El pasillo tiene dos funciones, la circulación (color rojo), y a su vez es la sala de espera que

corresponde a cada uno de los consultorios. La circulación está conectada a unas escaleras

(color gris), que apartir de ellas se conecta a una sala de espera, esta sala de espera también

siendo parte de cosulta externa.

Las dimensiones de cada espacio, son respecto a las medidas que el programa SEDESOL

propone. Cada consultorio tiene 15m2, que se indica en el programa.

Figura 35.  Distribución de espacios en edificio remodelado y ampliación en planta alta. 

Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado, se cumple con el programa arquitectónico basado en el programa SEDESOL,

así como consideraciones de acuerdo a la remodelación del edifcio existente.

A su vez, también se respeta parte de la construcción existente, tomando en cuenta estructura

como castillos y trabes, esto para disminuir los costos de demolición, y poder aprovechar al

máximo cada espacio. Se toma en cuenta áreas verdes que no existian pero se incluyen

dentro del proyecto, siendo parte de un comedor para el personal y visita a la Clínica-Hospital.

Las rampas existentes, se respetan para poder acceder a urgencias y a consulta externa, esto

pensando en que sea una accesibilidad universal, y se tome en cuenta el acceso de personas

con discapacidad, así como parte de el acceso de la ambulancia.

Figura 36.  Render de Anteproyecto, Clínica-Hospital. Fuente: Elaboración Arq. Laura Pacheco.

Figura 37.  Render de Anteproyecto, Clínica-Hospital. Fuente: Elaboración Arq. Laura Pacheco.
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4 . 1  V I E N TO

El conocimiento del comportamiento de los patrones de viento en cada localidad, es

fundamental por el hecho de conocer si son vientos se puedan aprovechar o por lo contrario

son vientos que se deban rechazar, desviar, amortiguar o controlar.

Previo al análisis de vientos, se realizó el análisis climático, por lo que esto nos da un

parámetro para saber cómo aprovechar los vientos para este proyecto.
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Los vientos dominantes se analizaron con la siguiente gráfica (figura 38), obtenida de una hoja

de cálculo. La gráfica se estructura por medio de un octágono, cada vértice indica la una

orientación, por lo que cada franja azul, indica los vientos predominantes.

Los vientos que predominan con mayor valor es la del este, en segundo lugar el norte, y con

menos valor, sur y oeste.

Figura 38. Vientos predominantes. Fuente: Archivo .epw de Climate Consultant.

Al sobreponer la gráfica de vientos predominantes ante el proyecto (figura 39), se observa la

incidencia de los vientos dominantes. Los vientos que predominan con mayor valor inciden

dentro de un patio (este) y en muro de colindancia (norte).

Figura 39. Vientos predominantes y proyecto. Fuente: Archivo .epw de Climate Consultant.
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A partir del análisis de los vientos predominantes, se realiza una maqueta escala 1:250 del

proyecto, con materiales transparentes para poder visualizar el humo (representa los vientos)

que incide en el edificio. (figura 40 y 41)

La maqueta se colocó en el túnel de viento respetando su orientación respecto a los vientos

dominantes.

Figura 40. Maqueta de material transparente. Fuente: Elaboración propia.

Figura 41. Maqueta de material transparente. Fuente: Elaboración propia.

ESTE

Los vientos que provienen del este, crean una pequeña turbulencia (figura 43) en el patio

interior del proyecto, sin embargo, no hay problemas con este comportamiento.

Figura 42. Vientos que  provienen del este. Fuente: Elaboración propia.

Figura 43. Vientos que  provienen del este con mínima turbulencia. Fuente: Elaboración propia. 
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NORTE

Los vientos que provienen del norte, no afectan en el proyecto, ya que incide en el muro norte

(figura 44), que es de mayor altura respecto al proyecto. Este muro, no tiene ventanas ni

puertas, por lo que no se encuentra problemas dentro del espacio interior de la clínica-hospital.

Figura 44. Vientos que  inciden en muro de colindancia norte. Fuente: Elaboración propia.

Figura 45. Vientos que  provienen del norte. Fuente: Elaboración propia.

SUR

El viento que proviene del sur, incide en el muro de colindancia (figura 46), y nos beneficia, ya

que provoca que el viento al momento de hacer presión en el muro, esquiva el edificio de la

clínica.

Figura 46. Vientos que  provienen del sur. Fuente: Elaboración propia.

La ventilación no se requiere como estrategia de enfriamiento, tampoco su presencia genera

inconvenientes, sin embargo se garantiza una correcta renovación de aire de acuerdo a la

normativa.
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4 . 2  A C Ú S T I C A

El siguiente análisis acústico, tiene como objetivo poder intervenir un espacio que no posee las

características acústicas apropiadas y por lo tanto el sonido se ve afectado por un excesivo

ruido de fondo o reverberación, lo que no permite entender la comunicación entre una persona

y otra.

Es necesario conocer el comportamiento sonoro de un espacio, para poder saber si necesita

acondicionamiento o aislamiento.

Se seleccionó un espacio a analizar, en este caso, se eligió un consultorio que se encuentra

en planta alta, ya que la distribución de los consultorios, son adyacente uno tras otro,

encontrando una problemática de tener fuentes sonoras inmediatas al espacio, que pueden

afectar al entendimiento del habla.
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4.2.1 Acondicionamiento

Se corrige y adecua el campo sonoro al interior de espacio, para poder lograr los objetivos

acústicos deseados.

Para ello, se localiza el espacio a analizar, y se toma en cuenta los elementos verticales y

horizontales (muros, techo y piso) que conforman el consultorio.

Como se observa en la figura 47, cada elemento tiene una clave, para identificar los materiales

que conforman a cada uno.

Figura 47. Identificación de elementos en el espacio . Fuente: Elaboración propia.

Debemos saber qué materiales corresponden a cada muro, ya que es importante saber su

composición, así como los m2 correspondientes. Como se observa en la figura 48, cada muro

tiene dimensiones distintas, así como elementos que conforman esa superficie, como en el

Muro 1 (M1), teniendo una composición propia, se ve aunado a una puerta de madera y una

ventana, y estos también deben ser considerados.

Figura 48. Muros que conforman el espacio con medidas . Fuente: Elaboración propia.

41



A N Á L I S I S Y A P L I C A C I Ó N D E E S T R A T E G I A S D E D I S E Ñ O B I O C L I M Á T I C O P A R A C L Í N I C A H O S P I T A L E N
T E P O T Z O T L Á N , E S T A D O D E M É X I C O .

C A P I T U L O 4

Cada elemento vertical y horizontal del espacio, tiene su correspondiente material, asimismo

con el nivel de coeficiente de absorción (NRC) y coeficiente de transmisión del sonido. (STC).

(figura 49)

Figura 49. Materiales de cada muro con NRC y STC. Fuente: Elaboración propia.

Tiempo de reverberación (RT)

Se debe detectar el tiempo de reverberación (RT), tomando en cuenta que el RT adecuado

para un consultorio es de .80 segundos.

Para el cálculo del RT, debe considerarse los m3 que hay en el espacio y los m2 de absorción

por material. (figura 50)

Figura 50. Cálculo de tiempo de reverberación en consultorio. Fuente: Elaboración propia.

Si el RT adecuado para el consultorio es de .80 segundos, el resultado obtenido fue más alto

de lo que se requiere, ya que fue de 1.15 segundos.

Es necesario realizar una corrección de RT, proponiendo materiales con mayor coeficiente de

absorción.

El sistema de acondicionamiento que se propone colocar es un falso plafón de yeso más fibra

de vidrio (figura 51), que tiene un NRC de .25.

MURO MATERIAL NRC STC

M1 Puerta de madera 0.09 22

M1 block - aplanado - pintura 0.08 37

M2 block - aplanado - pintura 0.08 37

M3 block - aplanado - pintura 0.08 37

M4 block - aplanado - pintura 0.08 37

P Losa de concreto 0.02 45

T losa maciza - yeso 0.07 48

M1 Vidrio de 5mm 0.03 29
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Figura 51. Plafón Europlak como propuesta del sistema de acondicionamiento. 
Fuente: https://www.gyproc.com.mx/, página de Plaka SAINT-GOBAIN

Figura 52. Especificaciones técnicas de plafón Europlak. Fuente: https://www.gyproc.com.mx/, página de Plaka 

SAINT-GOBAIN

De nuevo se realiza el cálculo de RT, modificando el material que se propone como plafón.

(figura 53)

Figura 53. Cálculo de tiempo de reverberación modificando coeficiente de absorción. 
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado, obtenemos que disminuye el tiempo de reverberación hasta 0.77 segundos,

siendo .38 segundos menos.
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4.2.2 Aislamiento

Se adecua el espacio para determinar el nivel de ruido que puede introducirse del exterior,

para ello se tomará en cuenta los valores de coeficiente de transmisión del sonido (STC) y

coeficiente de aislamiento (TLA).

Detectamos fuentes sonoras externas e internas al espacio, a su vez, tomamos en cuenta los

materiales y sistemas constructivos de los elementos horizontales y verticales del propio

espacio, ya que estos van asociados a la cantidad de sonido que se transfiere a un espacio.

Principalmente se detectaron las fuentes sonoras externas, cercanas a la clínica, como se

observa en la figura 54, encontramos cuatro fuentes sonoras, de las cuales solo dos pueden

lograr afectar el espacio interior de la Clínica.

1.-Calle vehicular 45 dBA

2.- Estacionamiento 45 dBA

Las colindancias norte – sur de la Clínica, son terrenos baldíos de aproximadamente de

100m2 cada uno, por ello no se detecta ninguna fuente externa cercana a esos muros.

Figura 54. Fuentes sonoras externas a la Clínica. Fuente: Elaboración propia.

Para poder detectar las fuentes sonoras internas, debemos ubicar perfectamente el espacio

que se analizará, ya que las fuentes internas son adyacentes a ese mismo espacio.

Como se observa en la figura 55, encontramos cuatro fuentes internas cercanas al consultorio,

pero principalmente las fuentes sonoras internas que afectan al consultorio, son los propios

consultorios adyacentes y la sala de espera, que estas se encuentran inmediatas al espacio.

1.- Consultorio general 45 dBA

2.- Sala de espera 60 dBA

Figura 55. Fuentes sonoras internas. Fuente: Elaboración propia.
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A partir de las fuentes sonoras internas detectadas, en la figura 56, se observa que el muro 2

(M2) es afectado por la fuente sonora de un consultorio, al igual que el muro 3 (M3), y el muro

1(M1) se ve afectado por la fuente sonora de una sala de espera. Asimismo, la losa (P) se ve

afectada por una fuente sonora que proviene de la oficina de planta baja (figura 57).

Figura 56. Fuentes sonoras que afectan a muros de consultorio de ginecología. Fuente: Elaboración propia.

Figura 57. Fuente sonora que afecta al piso/losa de consultorio. Fuente: Elaboración propia

Habiendo detectado cada fuente sonora interna que afecta a los muros del consultorio, se

realiza la tabla de materiales (figura 58) donde se agregan los datos de STC, TLA y

aislamiento por muro.

Figura 58. Tabla con materiales de acuerdo a cada muro, considerando STC, TLA y aislamiento.  Fuente: 

Elaboración propia.

El valor de aislamiento del M2, M3 y P, son lo mismo que TLA por ser de un solo material, a

diferencia de el M1, que cuenta con varios elementos de distintos materiales, se realizó la

siguiente formula para obtener su valor de aislamiento:

Requerimiento
43 dB
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A partir del reconocimiento del aislamiento que requiere cada muro, se realiza una resta entre

los dBA que provienen de la fuente sonora y del aislamiento del muro (valor en color amarillo

como se muestra en la figura 59 y 60.

Figura 59. Identificación de valores de aislamiento en muros. Fuente: Elaboración propia.

Figura 60. Identificación de valores de aislamiento en losa. Fuente: Elaboración propia

Teniendo el resultado de los dBA, que deja pasar cada muro, como se muestra en la figura 61,

y se realiza la suma de dBA.

Figura 61. Valor de dBA que pasa en cada muro. Fuente: Elaboración propia.

Como resultado, obtenemos que los dBA totales que ingresan al consultorio es de 31 dBA, por

lo que no se requiere adecuar el espacio con aislamiento, porque el requerimiento en un

colsultorio es de 43 dBA.

De acuerdo al análisis obtenido en el consultorio, se hicieron las modificaciones pertinentes

para que el espacio obtuviera las características acústicas adecuadas.
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4 . 3  S O L A R

El siguiente análisis tiene el objetivo de identificar el comportamiento solar en las distintas

fachadas del edificio, para su mejora en el diseño de fachadas, ubicación de vanos, así como

sus características constructivas.

Principalmente se reconocen las horas de asoleamiento durante el año con el uso de la

proyección estereográfica. Este método de proyecciones también se representan las

coordenadas solares en un solo plano. Esta proyección, que es una representación de la

trayectoria solar basada en la proyección ortogonal. Se coloca una escala de temperatura en

ºC representada por colores, indicando la temperatura correspondiente a cada mes y hora.
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En la figura 62, se muestra la proyección estereográfica de los meses de enero a junio.

Observamos que en el mes de marzo y junio de las 14:00 a las 17:00 horas hay un

sobrecalentamiento de 3 horas, en el mes de abril y mayo de las 14:00 a las 18:00 horas con

un sobrecalentamiento de 4 horas, siendo los meses con mayor sobrecalentamiento. En los

meses de enero y febrero, encontramos temperaturas menores a 24.9 ºC, a partir de las 6:00

a las 12:00 horas, la temperatura es menor a 17.9 ºC.

Figura 62. Proyección estereográfica de enero a junio. Fuente: Elaboración propia.

En la figura 63, se muestra la proyección estereográfica de los meses de julio a diciembre.

Observamos que durante los últimos 6 meses del año, la temperatura es menor a 17.9 ºC

partir de las 6:00 a las 12:00 horas. A partir de las 12:00 a las 18:00 horas la temperatura se

encuentra en un rango de 21.9 ºC a 24.9 ºC, concluyendo que no se encuentra

sobrecalentamiento durante estos meses del año.

Figura 63. Proyección estereográfica de julio a diciembre. Fuente: Elaboración propia.

48



A N Á L I S I S Y A P L I C A C I Ó N D E E S T R A T E G I A S D E D I S E Ñ O B I O C L I M Á T I C O P A R A C L Í N I C A H O S P I T A L E N
T E P O T Z O T L Á N , E S T A D O D E M É X I C O .

C AP I TU LO 4

Obteniendo el análisis solar con la proyección estereográfica, se determina en qué hora se

requiere de estrategias bioclimáticas para solucionar el problema de sobrecalentamiento en la

temporada de marzo a mayo, y el problema de bajas temperaturas a partir del mes de julio.

A partir de identificar los problemas de sobrecalentamiento en los meses y horas observados,

se realizó un análisis sobre el edificio, para reconocer los ángulos solares de altitud y acimut,

así determinar qué diseño se requiere para poder sombrear en esa temporada.

El reconocimiento de los ángulos solares, se realizó en los meses y horas de

sobrecalentamiento directamente en la fachada sur donde se encuentra la sala de espera en

planta alta, ya que era el único espacio que contaba con ventanas, asimismo, es la fachada

con mayor incidencia solar por su orientación.

En el mes de marzo (figura 64, 65, 66 y 67) se observa el ángulo de incidencia solar de las

14:00 a las 17:00 horas, siendo una constante de radiación solar sobre la fachada sur,

permitiendo se ilumine la sala de espera, también siendo un factor de calentamiento que se

quiere evitar para esas horas del mes.

Figura 64. Ángulo solar a las 14:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 65. Ángulo solar a las 15:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 66. Ángulo solar a las 16:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 67. Ángulo solar a las 17:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 
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En el mes de abril (figura 68, 69, 70, 71 y 72) se observa el ángulo de incidencia solar de las

14:00 a las 18:00 horas, siendo solo de las 14:00 a las 16:00 horas una constante de radiación

solar sobre la fachada sur, permitiendo se ilumine la sala de espera. De las 17:00 a las 18:00

horas, la radiación solar se ve obstruida por la propia volumetría del edificio, evitando haya

iluminación en la sala de espera y ganancia solar a través de la fachada sur.

Figura 68. Ángulo solar a las 14:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 69. Ángulo solar a las 15:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 70. Ángulo solar a las 16:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 71. Ángulo solar a las 17:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 72. Ángulo solar a las 18:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 
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En el mes de mayo (figura 73, 74, 75, 76 y 77) se observa el ángulo de incidencia solar de las

14:00 a las 18:00 horas, siendo que en las cinco horas la radiación solar se ve obstruida por la

propia volumetría del edificio, evitando haya iluminación en la sala de espera y ganancia solar

a través de la fachada sur.

Figura 73. Ángulo solar a las 14:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 74. Ángulo solar a las 15:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 75. Ángulo solar a las 16:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 76. Ángulo solar a las 17:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 77. Ángulo solar a las 18:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 
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En el mes de marzo (figura 78, 79, 80 y 81) se observa la altura solar de las 14:00 a las 17:00

horas, siendo una constante de radiación solar sobre la fachada sur, permitiendo se ilumine la

sala de espera, sin embargo, solo a las 14:00 y 15:00 horas la radiación solar incide en la

planta baja donde se encuentran las oficinas de administración.

Figura 78. Altura solar a las 14:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 79. Altura solar a las 15:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 80. Altura solar a las 16:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 81. Altura solar a las 17:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 
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En el mes de abril (figura 82, 83, 84, 85 y 86) se observa la altura solar de las 14:00 a las

18:00 horas, siendo solo de las 14:00 a las 16:00 horas una constante de radiación solar sobre

la fachada sur, permitiendo se ilumine la sala de espera, sin embargo, solo a las 14:00 y 15:00

horas la radiación solar incide en la planta baja donde se encuentran las oficinas de

administración. A las 18:00 horas, la radiación solar se ve obstruida por la propia volumetría

del edificio, evitando haya iluminación en la sala de espera y en las oficinas de administración,

asimismo se evita ganancia solar a través de la fachada sur.

Figura 82. Altura solar a las 14:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 83. Altura solar a las 15:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 84. Altura solar a las 16:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 85. Altura solar a las 17:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 86. Altura solar a las 18:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 
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En el mes de mayo (figura 87, 88, 89, 90 y 91) se observa la altura solar de las 14:00 a las

18:00 horas, siendo solo de las 14:00 a las 16:00 horas una constante radiación solar sobre la

fachada sur, permitiendo se ilumine la sala de espera, sin embargo, solo a las 14:00 y 15:00

horas la radiación solar incide en la planta baja donde se encuentran las oficinas de

administración. De las 17:00 a las 18:00 horas, la radiación solar se ve obstruida por la propia

volumetría del edificio, evitando haya iluminación en la sala de espera y en las oficinas de

administración, asimismo se evita ganancia solar a través de la fachada sur.

Figura 87. Altura solar a las 14:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 88. Altura solar a las 15:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 89. Altura solar a las 16:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 90. Altura solar a las 17:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 91. Altura solar a las 18:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 
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Reconociendo los angulos de incidencia solar sobre las fachadas, obtenemos como resultados

que en el mes de marzo hay un sobrecalentamiento sobre la fachada sur, que debe evitarse

para que no se eleve la temperatura al interior de la clínica. En los meses de abril, y

mayormente en mayo, la propia volumetría obstruye la radiación solar en la fachada sur, esto

quiere decir que si en estos meses no hay ganancia solar por medio de la fachada, asimismo

pasa para los meses de la temporada de invierno, teniendo como resultados un espacio

interior con temperaturas bajas.

Debido al análisis obtenido, la solución es colocar una celosía en fachada sur y en el techo de

la sala de espera con un ángulo, de manera que, en la temporada de elevadas temperaturas

haga sombra la propia celosía pero a su vez ilumine el espacio, y para la temporada de

invierno, pueda permitir el paso de los rayos del sol. También se colocan ventanas elevadas

para que los consultorios puedan tener iluminación natural. En los meses de marzo, abril y

mayo (figuras 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 y 103) se observa cómo se

obstruyen los rayos de sol por medio de la celosía, sim embargo se encuentra iluminado el

espacio.

Figura 92 y 93 . Incidencia solar  a las 14:00 y 15:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 94 y 95 . Incidencia solar a las 16:00 y 17:00 horas en el mes de marzo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 96 y 97 . Incidencia solar  a las 14:00 y 15:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

55



A N Á L I S I S Y A P L I C A C I Ó N D E E S T R A T E G I A S D E D I S E Ñ O B I O C L I M Á T I C O P A R A C L Í N I C A H O S P I T A L E N
T E P O T Z O T L Á N , E S T A D O D E M É X I C O .

C AP I TU LO 4

Figura 98 y 99 . Incidencia solar  a las 16:00 y 17:00 horas en el mes de abril. Fuente: Elaboración propia 

Figura 100 y 101. Incidencia solar  a las 14:00 y 15:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 

Figura 102 y 103 . Incidencia solar  a las 16:00 y 17:00 horas en el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia 
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Se análiza tambien la incidencia solar en la fachada sur en el mes de enero, que tiene las

temperaturas más bajas del año, (figuras 104, 105, 106 y 107) se observa cómo la celosía

permite el paso de los rayos de sol en la sala de espera.

Figura 104 y 105. Incidencia solar  a las 14:00 y 15:00 horas en el mes de enero. Fuente: Elaboración propia Figura 106 y 107. Incidencia solar  a las 16:00 y 17:00 horas en el mes de enero. Fuente: Elaboración propia 
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4 . 4  C O M P O R TA M I E N TO  T É R M I C O

Para el análisis de los sistemas constructivos, se uso el programa Ener Hábitat, donde te

permite colocar los materiales son sus propiedades termofísicas, así como la orientación, y

tipo de elemento (horizontal o vertical) a analizar.

Se considera analizar en la orientación sur y este, ya que son las fachadas principales.
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4.4.1 Ener Habitat

SISEMA CONSTRUCTIVO 1

El sistema constructivo 1 está conformado por cinco capas, teniendo en total 17.6 cm de

espesor, y una absortancia de .4. (figura 108)

Figura 108. Sistema constructivo 1 en fachada sur. Fuente: Elaboración propia.

Los meses de abril y mayo, son los meses donde se presenta la temperatura máxima de todo

el año, teniendo una máxima exterior de 25°C y una mínima de 12°C.

El sistema constructivo 1, tiene un comportamiento poco estable (figura 109), ya que la

oscilación de la temperatura interior tiene una mínima de 18°C a las 12:00pm y una máxima de

21°C a partir de las 7:00pm, obteniendo una amplitud de 3K y un tiempo de retardo de 7 horas.

La temperatura mínima y máxima interior se encuentra por debajo del límite inferior de la zona

de confort, sin embargo, la temperatura mínima interior logra ser mayor a comparación de la

temperatura exterior.

Figura 109. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de abril y mayo. Fuente: Ener-Habitat.

Estado de México

MES: Abril y Mayo

MURO

ORIENTACIÓN: SUR

INCLINACIÓN: 90º
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El mes de Enero, es el mes con temperaturas más bajas en todo el año, tienen una máxima

de 20°C y una mínima de 6°C.

El sistema constructivo, sigue comportándose de manera estable aunque no logra llegar a la

zona de confort (figura 110). La oscilación de la temperatura interior tiene una mínima de 14°C

a las 12:00pm y una máxima de 18°C a partir de las 7:00pm, obteniendo una amplitud de 4K y

un tiempo de retardo de 7 horas.

Figura 110. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de enero. Fuente: Ener-Habitat.

El sistema constructivo 1 para la orientación este en el mes de abril y mayo, es más estable a

comparación de la orientación sur (figura 112). La oscilación de la temperatura interior tiene

una mínima de 20°C a las 9:00am y una máxima de 23°C a partir de las 7:00pm, obteniendo

una amplitud de 3K y un tiempo de retardo de 10 horas.

La temperatura máxima interior, logra encontrarse dentro de la zona de confort, a partir de las

6:00pm, la temperatura interior logra ser menor que la temperatura exterior. La temperatura

mínima interior se encuentra por debajo del límite inferior de la zona de confort, por lo que no

logra encontrarse dentro de la misma.

Figura 112. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de abril y mayo. Fuente: Ener-Habitat.

.

Estado de México

MES: Abril y Mayo

MURO

ORIENTACIÓN: ESTE

INCLINACIÓN: 90º

Figura 111. Sistema constructivo 1 en fachada este. Fuente: Elaboración propia.
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El sistema constructivo 1 para la orientación este en el mes de enero, su oscilación térmica

sigue siendo estable, como para la orientación sur. (figura 113)

La oscilación de la temperatura interior tiene una mínima de 14°C a las 9:00am y una máxima

de 17°C a partir de las 6:00pm, obteniendo una amplitud de 3K y un tiempo de retardo de 9

horas.

Es evidente que la temperatura interior mínima y máxima se encuentra por debajo de la zona

de confort, aún más que en la orientación sur. Aunque el sistema constructivo está

funcionando adecuadamente, el espacio interior requiere elevar la temperatura promedio, lo

cual se logra con otras estrategias pasivas.

Figura 113. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de enero. Fuente: Ener-Habitat.

SISTEMA CONSTRUCTIVO 2

El sistema constructivo 2 está conformado por seis capas, teniendo en total 27.6 cm de

espesor, y una absortancia de .4. (figura 114)

Figura 114. Sistema constructivo 2 en fachada sur. Fuente: Elaboración propia.

Estado de México

MES: Abril y Mayo

MURO

ORIENTACIÓN: SUR

INCLINACIÓN: 90º
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El sistema constructivo 2, para el mes de abril y mayo, es más estable que el sistema

constructivo 1, ya que tiene una amplitud menor en la oscilación de la temperatura interior.

(figura 115)

La oscilación de la temperatura interior tiene una mínima de 20°C a partir de las 10:00am y

una máxima de 21°C a partir de las 8:00pm, obteniendo una amplitud de 1K y un tiempo de

retardo de 10 horas.

.

Figura 115. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de abril y mayo. Fuente: Ener-Habitat.

El sistema constructivo 2 para el mes de enero, tiene una oscilación de la temperatura interior

mínima de 17ºC a partir de las 11:00am y una máxima de 18ºC a partir de las 6:00pm,

obteniendo una amplitud de 1K y un tiempo de retardo de 7 horas. (figura 116)

Figura 117. Sistema constructivo 2 en fachada este. Fuente: Elaboración propia.

El sistema constructivo 2 para el mes de abril y mayo en orientación este, es estable, hasta el

punto de estar en la zona de confort. (figura 118)

La oscilación de la temperatura interior tiene una mínima de 22°C a partir de las 9:00am y una

máxima de 23°C a partir de las 7:00pm, obteniendo una amplitud de 1K y un tiempo de retardo

de 10 horas.

Entre las horas de 11:00am – 1:00pm se encuentra por debajo del límite inferior de la zona de

confort, y las siguientes horas se encuentra dentro de la zona de confort. Sin embargo, es el

que se encuentra mas cercano a la zona de confort respecto a los demas sistemas

constructivos.

Figura 116. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de enero. Fuente: Ener-Habitat.

Estado de México

MES: Abril y Mayo

MURO

ORIENTACIÓN: ESTE

INCLINACIÓN: 90º
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Figura 118. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de abril y mayo. Fuente: Ener-Habitat.

En el mes de enero, en orientación este, la oscilación de la temperatura interior máxima se

encuentra de 16.5ºC, y la mínima de 16ºC, teniendo una diferencia de 0.5K en su amplitud, por

lo que se encuentra estable la temperatura al interior, y a su vez, la temperatura interior

mínima es mayor a la temperatura exterior mínima, sin embargo, se encuentra por debajo del

límite inferior de la zona de confort. (figura 119)

Figura 119. Oscilación de la temperatura exterior e interior en el mes de enero. Fuente: Ener-Habitat.

4.4.2 Design Builder

Se realiza el análisis del comportamiento térmico en el programa Design Builder, se

ingresaron los datos del sitio, su clima y coordenadas geográficas (figura_), a su vez, se

ingresaron los datos del proyecto, su orientación, dimensiones y ocupación. Posteriormente se

realiza el modelo en 3D de la clínica. (figura 121)

Figura 120. Localizacón del proyecto con datos para Design Builder. Fuente: Elaboración propia.

Figura 121. Modelo 3D de Clínica-Hospital. Fuente: Modelado en Design Builder.

LOCALIZACIÓN

Estado México

Municipio Tepotzotlán

Latitud 19.43º

Longitud 99.13º

Altitud 2,235 msnm
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Figura 122. Modelo 3D de Clínica-Hospital. Fuente: Modelado en Design Builder.

El análisis de balance térmico se realiza para la zona 5 (figura 123), que corresponde a un

consultorio general, se toma en cuenta en el análisis ya que es un espacio donde ingresan

máximo 4 personas constantemente durante las 11 horas de servicio de la clínica.

Las temperaturas a comparar es la temperatura exterior de bulbo seco y la temperatura

operativa. La temperatura operativa corresponde a la temperatura al interior del edificio,

tomando en cuenta ganancias internas y ganancias por transferencia de calor por medio de la

envolvente térmica.

Se analiza la temporada de primavera, tomando en cuenta que es la temporada que presenta

temperaturas máximas. La oscilación de la temperatura exterior de bulbo seco, tiene una

máxima promedio de 20ºC y una mínima promedio de 18.6ºC, con una amplitud mínima de

1.4ºC, considerando que la temperatura es estable.

La oscilación de la temperatura operativa se encuentra superior a la temperatura exterior de

bulbo seco, tiene una máxima promedio de 27.7ºC y una mínima promedio de 26.8ºC, con una

amplitud mínima de .9ºC. (figura 124)

Figura 124. Gráfica de la temperatura operativa y temperatura exterior de bulbo seco de la temporada de 

primavera. Fuente: Elaboración propia

Se considero que el mes con las temperaturas más elevadas es el mes de abril.

Figura 123. Planta alta de Clínica-Hospital. Fuente: Modelado en Design Builder.
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La oscilación de la temperatura exterior de bulbo seco, tiene una máxima promedio de 20ºC y

una mínima promedio de 18.6ºC, con una amplitud mínima de 1.4ºC, considerando que la

temperatura es estable.

La oscilación de la temperatura operativa se encuentra superior a la temperatura exterior de

bulbo seco, tiene una máxima promedio de 27.7ºC y una mínima promedio de 26.8ºC, con una

amplitud mínima de .9ºC. (figura 125)

Figura 125. Gráfica de temperatura operativa y temperatura exterior de bulbo seco del mes de abril. Fuente: 

Elaboración propia.

La temperatura operativa se encuentra superior a la temperatura exterior, se esperaba este

resultado, ya que es un clima de bajas temperaturas, y se necesita calentar el espacio interior.
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4 . 5  N O M  – 0 0 8  E N E R

La NOM 008, trabaja como identificador de ahorro energético, tomando en cuenta las

ganancias de calor por conducción y radiación por medio de la envolvente térmica del edificio.

La NOM 008, no se realizó para climas fríos, al contrario, se realizó para climas calientes, por

lo que la norma se ocuparía en sentido contrario, siendo el valor de % menor, algo optimo para

la edificación.

Para comenzar con el análisis, se debe identificar los muros con sus sistemas constructivos y

en qué orientación se encuentan.
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A continuación se mostrara la nomenclatura de cada muro, techo y ventana, de acuerdo a su

orientación, así como los m2 de cada muro. (figuras 126, 127, 128 y 129)

FACHADA SUR FACHADA ESTE

Figura 126. Nomenclatura en muros de fachada sur. Fuente: Elaboración propia Figura 127. Nomenclatura en muros de fachada este. Fuente: Elaboración propia 
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FACHADA SUR
FACHADA ESTE

Figura 128. Nomenclatura en ventanas de fachada sur. Fuente: Elaboración propia Figura 129. Nomenclatura en ventanas de fachada este. Fuente: Elaboración propia 
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El sistema constructivo 1 se conforma de cuatro capas (figura 131), se encuentra en los 

siguientes muros:

MS1_MURO SUR 1

ME3_MURO ESTE 3

El sistema constructivo 2 se conforma de tres capas (figura 133), se encuentra en los

siguientes muros:

MS2_MURO SUR 2 MS6_MURO SUR 6

MS3_MURO SUR 3 ME1_MURO ESTE 1

MS4_MURO SUR 4 ME2_MURO ESTE 2

MS5_MURO SUR 5 ME5_MURO ESTE 5

ME4_MURO ESTE 4

Figura 130. Sistema constructivo 1 en fachada sur y este. Fuente: Elaboración propia 

Figura 131. Sistema constructivo 1 en fachada sur y este. Fuente: Elaboración propia 

Figura 132. Sistema constructivo 2 en fachada sur y este. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 133. Sistema constructivo 2 en fachada sur y este. Fuente: Elaboración propia 

TECHOS

El sistema constructivo 1 (figura 135), se encuentra en los siguientes techos:

Techo 2

El sistema constructivo 2 (figura 136), se encuentra en los siguientes techos:

De techo 1 a techo 6.
1

23

4

5

6

25.27 m

6.22 m 5.33 m

2.76 m

3.20 m

18.20 m

3.00 m

7.15 m

8.00 m

7.15 m

4.15 m

2.47 m

Figura 134. Nomenclatura y medidas en techos. Fuente: Elaboración propia 

Figura 135. Sistema constructivo 1 para techos. Fuente: Elaboración propia 

Figura 136. Sistema constructivo 2 para techos. Fuente: Elaboración propia 
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RESULTADO

Se llenaron los formatos que proporciona la NOM – 008, para poder calcular las ganancias por

conducción y por radiación del edificio proyectado y del edificio de referencia. (Anexo 3)

El resultado de acuerdo a lo que necesita el proyecto, es optimo, ya que obtuvo el 30%,

cercano a 0%.

Como se comento desde un inicio, como la NOM se ocupa para climas calidos, en este caso,

buscamos que el valor fuera cercano a 0%, que no hay “eficiencia energética”, es decir,

tenemos una ganancia de calor por medio de la envolvente térmica.

Figura 137. Resultado de las hojas de cálculo que proporciona la NOM – 008. Fuente: Elaboración propia.

71



5
CAPÍTULO

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

BIOCLIMÁTICO

Nicolas
Texto escrito a máquina
Para citar este documento, use: http://hdl.handle.net/11191/7064



A N Á L I S I S Y A P L I C A C I Ó N D E E S T R A T E G I A S D E D I S E Ñ O B I O C L I M Á T I C O P A R A C L Í N I C A H O S P I T A L E N
T E P O T Z O T L Á N , E S T A D O D E M É X I C O .

C A P I T U L O 5

5.1 Plantas Arquitectónicas

Figura 138. Plantas arquitectónicas de Clínica - Hospital. Fuente: Elaboración propia.
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5.2 Fachadas y Cortes

Figura 139. Fachada sur de edificio de ampliación . Fuente: Elaboración propia 

Figura 140. Corte longitudinal de edificio de ampliación . Fuente: Elaboración propia 

Figura 141. Fachada este de edificio de ampliación . Fuente: Elaboración propia 

Figura 142. Corte transversal de edificio de ampliación . Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Vistas

Figura 144. Vista desde el patio exterior hacia el edificio de ampliación.
Fuente: Elaboración propia 

Figura 143. Vista de sala de espera de consulta externa. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 145. Vista del pasillo de área de oficinas. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 146. Vista de sala de espera de consulta externa. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 147. Vista de puente que comunica de hospitalizacón a consulta externa. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 148. Vista de sala de espera de consulta externa. 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUS IONES

A partir del diseño y evaluación bioclimática, se realizaron las modificaciones

pertinentes, principalmente en las fachadas sur y este, que por su orientación,

hay mayor incidencia solar.

El sistema constructivo para las fachadas, principalmente se modificó, ya que por

sus propiedades termofísicas de los materiales, la transferencia de calor

modifica la temperatura interior del espacio. En Tepotzotlán, encontramos bajas

temperaturas, de manera que se tomo en cuenta un porcentaje de ventanas en

fachadas sur, para la penetración de los rayos solares, controlándolos para la

temporada de temperaturas elevadas.

La arquitectura bioclimática no tiene que ser una opción, debe ser considerada a

partir de la creación de los proyectos respecto al clima donde se llevará a cabo.

Por lo tanto, el clima es una directriz para la conformación de los proyectos,

desde el punto de vista del diseño de la propia forma y geometría, hasta el punto

de comprender la problemática energética, ecológica y social.
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Estado de México
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0.12

.32

3.12

86

ANEXOS



13

8.1

MS5_MURO SUR 5 5

X

Madera

Tablaroca

0.02

0.02

0.076

.150

.16

.13

.125

0.12

3.266

3.57

Tablaroca

Aislante

0.02

0.07

.16

.026

.125

2.69
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MS6_MURO SUR 6 6

X

13

8.1

Aplanado

Block

Aplanado

0.02

0.02

0.12

0.076

1

1

1.63

0.12

.306

3.26

.02

.02

.07
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ME1_MURO ESTE 1 1

X

13

8.1

Aplanado

Block

Aplanado

0.02

0.02

0.12

0.076

1

1

1.63

0.12

.306

3.26

.02

.02

.07
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ME2_MURO ESTE 2 2

X

13

8.1

Aplanado

Block

Aplanado

0.02

0.02

0.12

0.076

1

1

1.63

0.12

.306

3.26

.02

.02

.07
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13

8.1

ME3_MURO ESTE 3 3

X

Piedra

Aplanado

Block

Aplanado

0.20

0.02

0.02

0.12

1.5 .13

0.076

.1

.1

.87

.2

.2

.137

0.12

.863

1.158
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ME4_MURO ESTE 4 4

X

13

8.1

Aplanado

Block

Aplanado

0.02

0.02

0.12

0.076

1

1

1.63

0.12

.306

3.26

.02

.02

.07

92
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ME5_MURO ESTE 5 5

X

13

8.1

Aplanado

Block

Aplanado

0.02

0.02

0.12

0.076

1

1

1.63

0.12

.306

3.26

.02

.02

.07
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TECHO 1

X

13

6.6

Impermeabilizante

Losa de concreto

Yeso

0.02

0.02

0.10

0.076

.16

.37

1.74

0.15

.975

1.02

.125

.054

.57
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TECHO 2

X

13

8.1

Madera 0.10

0.076

.150 .13

0.12

.32

3.12
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TECHO 3

X

13

6.6

Impermeabilizante

Losa de concreto

Yeso

0.02

0.02

0.10

0.076

.16

.37

1.74

0.15

.975

1.02

.125

.054

.57

96

ANEXOS



TECHO 4

X

13

6.6

Impermeabilizante

Losa de concreto

Yeso

0.02

0.02

0.10

0.076

.16

.37

1.74

0.15

.975

1.02

.125

.054

.57
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TECHO 5

X

13

6.6

Impermeabilizante

Losa de concreto

Yeso

0.02

0.02

0.10

0.076

.16

.37

1.74

0.15

.975

1.02

.125

.054

.57
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TECHO 6

X

13

6.6

Impermeabilizante

Losa de concreto

Yeso

0.02

0.02

0.10

0.076

.16

.37

1.74

0.15

.975

1.02

.125

.054

.57
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VENTANA 1

X

13

8.1

Vidrio 0.004

0.076

.93

.12

.02

50

.004

100

ANEXOS
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Techo

Tragaluz y domo

Muro sur 1

Ventana sur 1

Muro sur 2

Ventana sur 2

Muro sur 3

Ventana sur 3

Muro este 1

Ventana este  1

Muro este 2

Ventana este  2

1.02

1

2.29

50

3.26

50

3.57

50

2.29

50

3.26

1

348.94

26.49

69.3

126.61

86.86

26.49

209.36

17.44

15.89

10.59

41.58

27.72

75.96

50.64

52.11

34.74

15.89

10.59

3

-8

-7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

640.64

-254.71

-3706.5

-6758

-948.8

-9702

-1898.2

-17724

-10365

-12159

-362.60

-74.13

-63312.3
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128.19

348.94 274
------ ------ ------

137 7024.81

244.17 118 11,524.83

216.82 146 12,362.28

30911.64
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4.4 1 2.29 48.26 -7 -773.6

4.4 2

3

4

5

6

4.4
4.4

4.4

4.4

3.26

3.26

3.12
3.57

3.26

6.24

13.69

56.04
40.38

31.32

-7

-7

-7
-7

-7

-142.3

-44.62

-1223.9

-1009.09
-714.72

5.4
5.4

5.4

5.4

5.4

1

2
3

4

5

50

50

50

50

50

2.10

17.22

9.07

19.85
19.2

-7

-7

-7

-7
-7

-735

-6027

-3174.5
-6947.5

-6720

SUR

-27512.23
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4.3 1 3.26 23.41 -7 -534.2

4.3 2

3

4

5

1

4.3
4.3

4.3

5.3

3.26

2.29

3.26

3.26

50

36.31

41.33

14.1
10.13

2.05

-7

-7

-7
-7

-7

-828.5

-662.5

-321.7

-231.1
-717.5

5.3 2 0.86 -7 -301

ESTE

50

-3596.5
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1.1 1 1.02 158.18 3 484.03

1.1 2

3

4

5

6

1.1
1.1

1.1

1.1

1.12
1.02

1.02

1.02

1.02

58.24

21.45

19.17
10.25

14.71

3

3

3
3

3

195.68

65.63

58.66
31.36
45.01

TECHOS

880.37

-30228.36
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3.4

3.4
3.4

3.4

3.4

3.3

3.3

claro
claro

claro

claro

claro
claro

claro

2.10

17.22

9.07

19.85

19.2

2.05

0.86

1

1

1

1

1
1

1

118

118

118

118

118

137

137

1
1

1
1

1
1

.63

247.8

2031.96

1070.26

2342.3

1427.32
280.85

117.82

7518.31

VENTANAS
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-22710.05

-32400.66

x

-63312.3

-30228.36 7518.31

30911.64

30%
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